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Kundenanlage

Ubergabestation, Hauszentrale, Hausanlage

Maximaler primarseftiger Gesamtdruck-
verlust der Kundenanlage: 4p = 0.7 bar
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gemal DIN 4747 und AGFW-Richtlinien
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Auslaufstrecke mind. 2 x DN
Einlaufstrecke mind. 5 x
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Maximale Temperaturdifferenz im
Auslegungsbetrieb zwischen Ricklauf
Primar - und Sekundarseite: At = 5K

Wamelbertragungsfidchen:
Reserve (Zuschlag) = ca. 20%

Beistellung Wiarmemengenzahler: SWN
Eigentum und Verfiigungsgewalt: SWN
Wartung: SWN

Vorgaben zu Auslegung
und Ausriistung

mechanischer Differenz-
[ druckmengenregler

@: Eigentum, Wartung: Kunde
Verfugungsgewalt: SWN
[:g:] mit Sicherheitsfunktion

(stromlos 'ZU")

q Anderung Rohrmennweite

Warmemengenzahler
mit Rechenwerk

Regelventil mit

EI Schmutzfanger elektrischem Stellantrieb

[>e] Absperrvent
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(fur Entleeren und Spilen)
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